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HORMIGON:  Fundaciones:  Bcn=170Kg/cm2

                       Sobre Nivel Fundación: Bcn=170Kg/cm2

ACERO:  Acero en Barras Bs=4200Kg/cm2

                Malla Electrosoldada tipo SIMA - Bs=5000Kg/cm2

EMPALMES:   Mínimo 50 * Ø barra / 2 cuadros malla.

Características de los Materiales
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Reparación de piso

y contrapiso existentes

Platea para tanque 30000 litros

según plano E-01

GABINETE DE BOMBAS  PARA

 SISTEMA PRESURIZADOR

Tanque P.R.F.V. horizontal

capacidad 30000 litros

TANQUE DE INSTALACIÓN
CONTRA INCENDIO

PATIO SERVICIO Nº1

Sistema
 Presurizador

LL.E.

LL.E.

V. R.

Capacidad

30,00 m³

Capacidad

30,00 m³

T.B.

T.R.

V. R.

LL.E.

LL.E.
LL.E.

V. R.

LL.E.

Unión doble

Unión doble

LL.E.

LL.E.

LL.E.

LL.E.

T.B.

T.R.

Aislación térmica membrana atermica

aluminizada tipo Isolan esp.10mm

sobre trama de alambre galv. nº16

Cielorraso 13mm

Tablillas de P.V.C.

Platea para tanque 4000 litros

según plano E-01

GABINETE DE BOMBAS

Tanque Polietileno alta densidad horizontal

capacidad 4000 litros

Capacidad

4,00 m³

Capacidad

4,00 m³

Bombas

TANQUE DE BOMBEO

PATIO SERVICIO Nº2

Capacidad

8,00 m³
Capacidad

8,00 m³

Salida

Capacidad

8,00 m³

Capacidad

8,00 m³

VESTUARIO

EXTERIOR

Capacidad

8,00 m³

VESTUARIO

CORTE PATIO SERVICIO Nº1

PLANTA
TANQUE "P.R.F.V." PARA
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

PLANTA PATIO SERVIVIO Nº1

DENOMINACION CAPACIDAD DIAMETRO
(A)

TANQUE DE RESERVA

ALTURA
(B)

PLANTA-GABINETE DE BOMBEO

TANQUE DE BOMBEO 4.000 lts

DETALLES DADOS
FUNDACION
TANQUE DE BOMBEO
ESCALA 1:20

CORTE 1-GABINETE DE BOMBEO

CORTE 2-GABINETE DE BOMBEO

PLANTA-GABINETE DE BOMBAS PRESURIZADORAS CORTE-GABINETE DE BOMBAS PRESURIZADORAS

CORTE PATIO SERVICIO Nº2

VISTA
TANQUE "P.R.F.V." PARA
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

PLANTA
TANQUE BOMBEO
"Polietileno alta
densidad horizontal"

TANQUE SISTEMA
PRESURIZADOR

30.000 lts

8.000 lts

PLANTA PATIO SERVIVIO Nº2

VISTA 1
TANQUE RESERVA
"Polietileno alta
densidad horizontal"

PLANTA DE LOSA DE TANQUE DE RESERVA

1:50-1:25-1:20
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Detalles de patios de servicios, G.B.,

G.S.P. y tanques.

CORTE TANQUE DE RESERVA

PLANTA
TANQUE BOMBEO
"Polietileno alta
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PLANTA
TANQUE RESERVA
"Polietileno alta
densidad horizontal"

VISTA 2
TANQUE RESERVA
"Polietileno alta
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